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1

2ND FLOOR

T.O.S ELEVATION CHART

CONSTRUCTION FLOOR

PROJECT

ELEVATION

NAVD 88

ELEVATION

ELEVATOR DRAIN PIT -25' - 8 1/2" 1.70

EJECTOR  PITS -24' - 9 3/4" 2.60

CAR DRAIN -24' - 3 3/4" 3.10

SHALLOW EJECTOR PIT -23' - 9 3/4" 3.60

ELEVATOR PIT -23' - 8 1/2" 3.70

CAR ELEVATOR  PIT -22' - 3 3/4" 5.10

T.O.S. CELLAR PATIOS -17' - 6 1/8" 9.90

SPA DEPRESSION -16' - 11 3/4" 10.43

T.O.S. CELLAR -16' - 9 3/4" 10.60

T.O.S. 1ST FLOOR -0' - 6 5/8" 26.86

BASE PLANE 0' - 0" 27.41

T.O.S. GARAGE 0' - 11 3/8" 28.36

T.O.S. 2ND FLOOR 10' - 9 3/8" 38.19

T.O.S. 3RD FLOOR 21' - 1 3/8" 48.53

T.O.S. 4TH FLOOR 31' - 3 3/8" 58.69

T.O.S. 5TH FLOOR 41' - 5 3/8" 68.86

T.O.S. 6TH FLOOR 52' - 7 3/8" 80.03

T.O.S. 7TH FLOOR 63' - 11 3/8" 91.36

T.O.S. ROOF 74' - 10 3/8" 102.28

T.O.S. STAIR BULKHEAD 84' - 10 3/8" 112.28

T.O.S. ELEVATOR BULKHEAD 94' - 10 3/8" 122.28

UNIT GSF 2ND

Number GSF

106 E 1,172.43 SF

107 E 718.46 SF

108 E 745.59 SF

109 E 762.10 SF

201 E 659.77 SF

201 W 501.90 SF

202 E 1,598.10 SF

202 W 756.40 SF

203 E 428.00 SF

203 W 754.26 SF

204 E 474.38 SF

204 W 1,559.30 SF

205 E 485.67 SF

205 W 825.88 SF

206 E 745.43 SF

206 W 1,102.36 SF

207 E 526.24 SF

207 W 1,019.27 SF

208 E 1,052.92 SF

208 W 838.24 SF

209 W 1,013.72 SF

210 E 785.70 SF

210 W 1,031.35 SF

211 W 784.83 SF

UNIT NSF 2ND

NSF

963.68 SF

577.18 SF

572.00 SF

628.52 SF

574.55 SF

430.37 SF

1,390.60 SF

663.28 SF

362.57 SF

667.16 SF

412.44 SF

1,332.82 SF

407.51 SF

702.95 SF

628.26 SF

956.27 SF

591.60 SF

893.50 SF

998.89 SF

721.00 SF

887.54 SF

631.42 SF

888.07 SF

602.14 SF

Light and Air Schedule - 2ND FLOOR

Apt Number Room Type Room Area

Light Calculations

Ventilation

Calculations

Req. Light

Light

Area Req. Vent Vent Area

208W LR/DA 374.57 SF 28.91 SF 12.58 SF 14.46 SF 17.44 SF

209W BR2 125.83 SF 12.58 SF 15.34 SF 6.29 SF 0.00 SF

209W BR2 125.83 SF 12.58 SF 20.66 SF 6.29 SF 0.00 SF

209W BR2 125.83 SF 12.58 SF 17.00 SF 6.29 SF 22.53 SF

209W LR/DA 352.06 SF 27.28 SF 12.58 SF 13.64 SF 17.44 SF

209W LR/DA 352.06 SF 27.28 SF 9.75 SF 13.64 SF 0.00 SF

209W LR/DA 352.06 SF 27.28 SF 12.58 SF 13.64 SF 17.44 SF

209W PRI 177.63 SF 17.76 SF 15.97 SF 8.88 SF 0.00 SF

210E BR1 142.28 SF 14.23 SF 7.57 SF 7.11 SF 10.96 SF

210E LR/DA 327.04 SF 24.36 SF 48.22 SF 12.18 SF 0.00 SF

210E LR/DA 327.04 SF 24.36 SF 15.56 SF 12.18 SF 20.05 SF

210E LR/DA 327.04 SF 24.36 SF 15.44 SF 12.18 SF 0.00 SF

210W BR2 123.99 SF 12.40 SF 19.45 SF 6.20 SF 0.00 SF

210W BR2 123.99 SF 12.40 SF 16.98 SF 6.20 SF 0.00 SF

210W BR2 123.99 SF 12.40 SF 17.00 SF 6.20 SF 22.53 SF

210W LR/DA 359.53 SF 27.21 SF 12.58 SF 13.61 SF 17.44 SF

210W LR/DA 359.53 SF 27.21 SF 9.75 SF 13.61 SF 0.00 SF

210W LR/DA 359.53 SF 27.21 SF 12.58 SF 13.61 SF 17.44 SF

210W PRI 171.36 SF 17.14 SF 18.50 SF 8.57 SF 0.00 SF

210W PRI 171.36 SF 17.14 SF 16.22 SF 8.57 SF 21.64 SF

211W BR1 141.68 SF 14.17 SF 14.39 SF 7.08 SF 0.00 SF

211W LR/DA 309.57 SF 22.73 SF 48.22 SF 11.37 SF 0.00 SF

Light and Air Schedule - 2ND FLOOR

Apt Number Room Type Room Area

Light Calculations

Ventilation

Calculations

Req. Light

Light

Area Req. Vent Vent Area

207W LR/DA 357.03 SF 27.49 SF 11.13 SF 13.75 SF 0.00 SF

207W LR/DA 357.03 SF 27.49 SF 9.75 SF 13.75 SF 0.00 SF

207W LR/DA 357.03 SF 27.49 SF 11.13 SF 13.75 SF 0.00 SF

207W PRI 174.83 SF 17.48 SF 15.97 SF 8.74 SF 0.00 SF

207W PRI 174.83 SF 17.48 SF 18.70 SF 8.74 SF 24.50 SF

208E BR2 125.18 SF 12.52 SF 17.00 SF 6.26 SF 22.53 SF

208E BR2 125.18 SF 12.52 SF 17.87 SF 6.26 SF 0.00 SF

208E BR2 125.18 SF 12.52 SF 15.34 SF 6.26 SF 0.00 SF

208E LR/DA 361.67 SF 27.32 SF 12.58 SF 13.66 SF 17.44 SF

208E LR/DA 361.67 SF 27.32 SF 11.96 SF 13.66 SF 0.00 SF

208E LR/DA 361.67 SF 27.32 SF 12.58 SF 13.66 SF 17.44 SF

208E PRI 174.03 SF 17.40 SF 16.22 SF 8.70 SF 21.64 SF

208E PRI 174.03 SF 17.40 SF 26.36 SF 8.70 SF 0.00 SF

208W BR1 133.46 SF 13.35 SF 15.97 SF 6.67 SF 0.00 SF

208W HOME

OFFICE

68.85 SF 6.89 SF 15.34 SF 3.44 SF 0.00 SF

208W HOME

OFFICE

68.85 SF 6.89 SF 16.41 SF 3.44 SF 0.00 SF

208W HOME

OFFICE

68.85 SF 6.89 SF 17.00 SF 3.44 SF 22.53 SF

208W LR/DA 374.57 SF 28.91 SF 12.58 SF 14.46 SF 17.44 SF

208W LR/DA 374.57 SF 28.91 SF 9.75 SF 14.46 SF 0.00 SF

Light and Air Schedule - 2ND FLOOR

Apt Number Room Type Room Area

Light Calculations

Ventilation

Calculations

Req. Light

Light

Area Req. Vent Vent Area

109E BR2 120.51 SF 12.05 SF 11.96 SF 6.03 SF 0.00 SF

109E BR2 120.51 SF 12.05 SF 11.13 SF 6.03 SF 0.00 SF

109E PRI 189.02 SF 18.90 SF 12.58 SF 9.45 SF 17.44 SF

109E PRI 189.02 SF 18.90 SF 16.38 SF 9.45 SF 0.00 SF

109E PRI 189.02 SF 18.90 SF 11.13 SF 9.45 SF 0.00 SF

202E BR2 156.05 SF 15.61 SF 18.00 SF 7.80 SF 0.00 SF

202E LR/DA 537.58 SF 40.97 SF 24.36 SF 20.49 SF 0.00 SF

204E LR/DA/SA 309.71 SF 26.79 SF 18.00 SF 13.40 SF 0.00 SF

204W PRI 141.73 SF 14.17 SF 12.07 SF 7.09 SF 0.00 SF

205E LR/DA/SA 288.62 SF 24.11 SF 24.36 SF 12.05 SF 0.00 SF

205W LR/DA 318.27 SF 22.94 SF 16.57 SF 11.47 SF 0.00 SF

205W PRI 175.66 SF 17.57 SF 16.57 SF 8.78 SF 0.00 SF

206W BR2 170.77 SF 17.08 SF 15.97 SF 8.54 SF 0.00 SF

206W BR2 170.77 SF 17.08 SF 16.22 SF 8.54 SF 21.64 SF

206W BR3 150.86 SF 15.09 SF 17.00 SF 7.54 SF 22.53 SF

206W BR3 150.86 SF 15.09 SF 16.22 SF 7.54 SF 0.00 SF

206W BR3 150.86 SF 15.09 SF 15.97 SF 7.54 SF 0.00 SF

207E LR/DA/SA 323.26 SF 28.03 SF 17.87 SF 14.01 SF 0.00 SF

207E LR/DA/SA 323.26 SF 28.03 SF 17.36 SF 14.01 SF 0.00 SF

207W BR2 126.05 SF 12.60 SF 17.86 SF 6.30 SF 0.00 SF

207W BR2 126.05 SF 12.60 SF 18.13 SF 6.30 SF 0.00 SF

207W BR2 126.05 SF 12.60 SF 17.00 SF 6.30 SF 22.53 SF

Light and Air Schedule - 2ND FLOOR

Apt Number Room Type Room Area

Light Calculations

Ventilation

Calculations

Req. Light

Light

Area Req. Vent Vent Area

106E BR2 171.80 SF 17.18 SF 17.13 SF 8.59 SF 22.91 SF

106E BR2 171.80 SF 17.18 SF 14.54 SF 8.59 SF 0.00 SF

106E BR2 171.80 SF 17.18 SF 14.08 SF 8.59 SF 0.00 SF

106E BR3 123.94 SF 12.39 SF 16.65 SF 6.20 SF 22.34 SF

106E BR3 123.94 SF 12.39 SF 14.72 SF 6.20 SF 0.00 SF

106E BR3 123.94 SF 12.39 SF 14.26 SF 6.20 SF 0.00 SF

106E PRI 203.54 SF 20.35 SF 11.13 SF 10.18 SF 0.00 SF

106E PRI 203.54 SF 20.35 SF 11.96 SF 10.18 SF 0.00 SF

106E PRI 203.54 SF 20.35 SF 12.58 SF 10.18 SF 17.44 SF

107E BR2 156.33 SF 15.63 SF 11.13 SF 7.82 SF 0.00 SF

107E BR2 156.33 SF 15.63 SF 16.38 SF 7.82 SF 0.00 SF

107E BR2 156.33 SF 15.63 SF 12.58 SF 7.82 SF 17.44 SF

107E PRI 177.60 SF 17.76 SF 12.58 SF 8.88 SF 17.44 SF

107E PRI 177.60 SF 17.76 SF 16.38 SF 8.88 SF 0.00 SF

107E PRI 177.60 SF 17.76 SF 11.13 SF 8.88 SF 0.00 SF

108E BR2 123.64 SF 12.36 SF 11.13 SF 6.18 SF 0.00 SF

108E BR2 123.64 SF 12.36 SF 10.49 SF 6.18 SF 0.00 SF

108E BR2 123.64 SF 12.36 SF 12.58 SF 6.18 SF 17.44 SF

108E PRI 189.44 SF 18.94 SF 11.32 SF 9.47 SF 0.00 SF

108E PRI 189.44 SF 18.94 SF 16.19 SF 9.47 SF 0.00 SF

108E PRI 189.44 SF 18.94 SF 12.58 SF 9.47 SF 17.44 SF

109E BR2 120.51 SF 12.05 SF 12.58 SF 6.03 SF 17.44 SF

FURNITURE PLAN
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Plannummer:

Datum:Format: Nummer:

Index:

M:

Planverfasser: Fachplaner:

10
Planinhalt:Baufeld/Bauteil

000200010000

000200010000

OKFF

OKRD

OKRD

A

Höhenbezüge:
- UK UZ bezogen auf OKFF - Brüstungshöhen OKFF bis OKR - Fassadenöffnungen (Fenstertüren+ Fenster)
- UK AHD bezogen auf OKFF - Türhöhen OKFF bis UKRD     in Massketten OKR bis UKRD 

AHD Abhangdecke
B Bodenbelag
BD Bodendurchbruch
BE Bodeneinlauf
BK Bodenkanal
BRH Brüstungshöhe
BS Bodenschlitz
BSP R Rohbodenversprung
BW Brandwand
BBW Bauart Brandwand
D Deckenbelag
DoBo  Doppelboden
DR Drehflügel
DD Deckendurchbruch
DF Dehnfuge
DK Dreh-,Kippflügel

KL Klappflügel
i.Li im Lichten
LH lichte Höhe
LB lichte Breite
OK Oberkante
OKF Oberkante Fertig
OKR Oberkante Roh
RD Rohdecke
RDSP  Rohdeckenversprung
RH Rohrhülse
RL Rollladen
RR Regenfallrohr
RS Rauchschutztür
RW  Rettungsweg
SO Sonnenschutz
Te Teppich

TP Trockenputz
T30/T90 Brandschutzanf. Tür
UK Unterkante
UKFD Unterkante Fertig
UKRD Unterkante Roh
UV Unterverteilung
UZ Unterzug
ÜZ Überzug
VK Vorderkante
WÄDÄ Wärmedämmung
WH Wandhydrant
WS Wandschlitz
WU wasserundurchlässig

DS Deckenschlitz
DT dichtschliessend
DV Deckenversprung
E Elektro
EF Estrichfuge
ELT Elektrotechnik
FB Fussbodenbelag
FD   Fertigdecke
FF Fertigfussboden
FV Festverglasung
F30/F90 Brandschutzanf. Wand
HK Heizkörper
HKV Heizkreisverteiler
HoBo Hohlraumboden
K Kippflügel
KB Kernbohrung

  F Feuerlöscher
 

B Schnittbezeichnung

Achsbezeichnung

Änderungswolke

Detail-/Zeichnungsnr.
Zeichnungsinhalt

Klärungswolke
ohne Freigabe

Stahlbeton
Stb/WU Beton
Betonklassfizierung
siehe Plan Statik
Unbewehrter Beton

Mauerwerk MW

Stb Fertigteil

Bestand

Trockenbau

Erdreich

Dämmung hart

Dämmung weich

Naturstein

Geschnittenes Bauteil Rohbau
Geschnittenes Bauteil Ausbau
Ansichtslinie
unsichtbare Linie unter Schnitt
Ansichtslinie über Schnitt

BD
Bodendurchbruch

DD
Deckendurchbruch

OKFF

Türnummer
Brandschutz

(Gewerk HLS,E) WD
Wandbruch

BS
Bodenschlitz

Bei Abweichungen der Brandschutzangaben gilt das Brandschutzgutachten.

(Gewerk HLS,E) KB
Kernbohrung

UKFDUKRD

(Gewerk HLS,E) KB
Kernbohrzone

Hinweise:
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagenn hinzuweisen.
Alle Maße sind vor Ausführung durch den AN zu prüfen und soweit erforderlich örtlich zu messen. Maßliche Differenzen sind vor der Ausführung
mit der Objektüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung sowie Unstimmigkeiten in den Plänen und sonstigen
Ausführungsunterlagen sind mit der Objektüberwachung vor Ausführung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Unstimmigkeiten zwischen den Plänen sind mit der Objektüberwachung zu
klären. Angaben zu Installations- und Einbauteilen, die in die Stahlbetonkonstruktion einbetoniert werden, sowie Auflager und Anschlussdetails,
sind den geprüften Plänen der beteiligten Fachplaner zu entnehmen. Aussparungen sind nach Montage unter Berücksichtigung der
erforderlichen Schalldämm- und Brandschutzmaßnahmen zu schließen. Angaben zu Stahlbetonkonstruktionen und deren Anschlussdetails sind
der Fachplanung (z.B. Schal und Bewehrungspläne) des Tragwerkplaners zu entnehmen. Schlitze und Durchbrüche, Kernbohrungen,
Rohrhülsen, Wanddurchführungen etc. gemäß Angabe TGA und Tragwerksplanung.

Dieser Plan gilt nur in Kombination mit den entsprechenden - im Plan verwiesenen - Detailplänen und Übersichtsplänen:
Qualitäten von Wänden, Decken, Böden und Türen sind
den entsprechenden Detail- und Übersichtsplänen zu entnehmen!

Bauherr:

Berg am Laim Straße 115 München GmbH & Co. KG
c/o Art Invest Real Estate Funds GmbH

Tunisstraße 29, Köln 50667

holger meyer gmbh
Kaiser-Ludwig-Platz 5  , 80336 München
Tel: +49 89 517 039 62
www.hma.archi
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Flush-mounted ventilation sash
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Wall constructionWA1Wall construction  WA3
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Fuge mit Mineralfaserplatte

Dachaufbau D3
Dachaufbau Landschaftsbau

Schattenfuge, umlaufend  1,5cm
dahinter Insektenschutzgitter Aluminium-
Lochblech, verdeckte Befestigung

Wandaufbau WA1

Wandaufbau WA1

Bodenaufbau B22

Streifengleitlager Speba M5/F90-1 o.glw.
Kernbreite=50mm, Auflagerbreite 115mm,
h=8mm gem. Angabe Statik

Streifengleitlager Speba M5/F90-1 o.glw.
Kernbreite=50mm, Auflagerbreite 115mm,
h=8mm gem. Angabe Statik

Streifengleitlager Speba M10/F90-1 o.glw.
Kernbreite=75mm, Auflagerbreite 240mm,
h=13mm gem. Angabe Statik

Bodenaufbau B22

Fuge mit Mineralfaserplatte

Fuge mit Mineralfaserplatte

dauerelastische Fuge

dauerelastische Fuge

Mineralwolle WLS 040 16cm
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Wall structure WA4

Roof fire-resistant from inside to outside

Roof structure  D3

Venetian blind 80mm flat slat, eyeleted, cable guide
Surface and color according to material concept hma
Box w =16cm, h=25cm

Cladding sheet copper,
Tecu Copper Oxide, riveted to UK

Mineral woll WLS 040 6cm

Fastening of venetian blinds according to 
manufacturer's specifications

Underside sloping exposed
Concrete SB 02

Roof construction landscaping

IK RB

VK RBIK RB

Floor structureB22

Cladding sheet copper, Tecu
Copper Oxide, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK

Claddind sheet copper, Tecu
Copper Oxide, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu

Shadow gap,all around insect  1,5cm
screen made of perforated aluminum sheet-
concealed fastening

Console BT12 seitlich
30/50 OK 10,33

Console band BT12
30/30 OK 10,33

Console BT12 seitlich
30/50 OK 10,33

Mineral wool WLS 040 16cmMineralwolle WLS 040 16cm

Plaster
Exposed concrete look
See WA01

Sealing film

INSIDE OUTSIDE

OUTSIDE

Bottom of bridge
fire resistant

BT11
2.nd floor

BT11
3.rd floor

BT11
4.th floor

Illustration of ventilation wings

Representation of fixed glazing

+18,855

+20,06

+19,73

3500_ Longitudinal section of the bridge- Section through fire wall 1:25

3500_ Cross-section of the bridge - Section of the facade 1:253500_Länggschnitt Brücke - Schnitt durch Brandwand 1:253500_ Cross-section of the bridge - Section of the facade 1:25

Ergänzung WDVS mit Klinker Attika InnenseiteCTO

VORABZUG

Angaben Bauphysik

- Dreischeibenisolierverglasung
- g-Wert je nach Ausrichung 0,34 bei

Sonnenschutz Jalousiekasten mit Fc=0,23
- Uw ≤ 1,1 W/m2K

     - Schalldämmwert Rwr= 37 dB

  

B Abstimmung gem. Besprechung 26.11.2019 WDVS Hersteller, Anpassung Bauphysik04.12.2019

PP1 20.12.2019 cto Prüfplan PP1 auf Grundlage Bauherrnfreigabe Ansichten

Cladding sheet copper, Tecu
Copper Oxide, riveted do UK
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Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK
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Höhenbezüge:
- UK UZ bezogen auf OKFF - Brüstungshöhen OKFF bis OKR - Fassadenöffnungen (Fenstertüren+ Fenster)
- UK AHD bezogen auf OKFF - Türhöhen OKFF bis UKRD     in Massketten OKR bis UKRD 

AHD Abhangdecke
B Bodenbelag
BD Bodendurchbruch
BE Bodeneinlauf
BK Bodenkanal
BRH Brüstungshöhe
BS Bodenschlitz
BSP R Rohbodenversprung
BW Brandwand
BBW Bauart Brandwand
D Deckenbelag
DoBo  Doppelboden
DR Drehflügel
DD Deckendurchbruch
DF Dehnfuge
DK Dreh-,Kippflügel

KL Klappflügel
i.Li im Lichten
LH lichte Höhe
LB lichte Breite
OK Oberkante
OKF Oberkante Fertig
OKR Oberkante Roh
RD Rohdecke
RDSP  Rohdeckenversprung
RH Rohrhülse
RL Rollladen
RR Regenfallrohr
RS Rauchschutztür
RW  Rettungsweg
SO Sonnenschutz
Te Teppich

TP Trockenputz
T30/T90 Brandschutzanf. Tür
UK Unterkante
UKFD Unterkante Fertig
UKRD Unterkante Roh
UV Unterverteilung
UZ Unterzug
ÜZ Überzug
VK Vorderkante
WÄDÄ Wärmedämmung
WH Wandhydrant
WS Wandschlitz
WU wasserundurchlässig

DS Deckenschlitz
DT dichtschliessend
DV Deckenversprung
E Elektro
EF Estrichfuge
ELT Elektrotechnik
FB Fussbodenbelag
FD   Fertigdecke
FF Fertigfussboden
FV Festverglasung
F30/F90 Brandschutzanf. Wand
HK Heizkörper
HKV Heizkreisverteiler
HoBo Hohlraumboden
K Kippflügel
KB Kernbohrung

  F Feuerlöscher
 

B Schnittbezeichnung

Achsbezeichnung

Änderungswolke

Detail-/Zeichnungsnr.
Zeichnungsinhalt

Klärungswolke
ohne Freigabe

Stahlbeton
Stb/WU Beton
Betonklassfizierung
siehe Plan Statik
Unbewehrter Beton

Mauerwerk MW

Stb Fertigteil

Bestand

Trockenbau

Erdreich

Dämmung hart

Dämmung weich

Naturstein

Geschnittenes Bauteil Rohbau
Geschnittenes Bauteil Ausbau
Ansichtslinie
unsichtbare Linie unter Schnitt
Ansichtslinie über Schnitt

BD
Bodendurchbruch

DD
Deckendurchbruch

OKFF

Türnummer
Brandschutz

(Gewerk HLS,E) WD
Wandbruch

BS
Bodenschlitz

Bei Abweichungen der Brandschutzangaben gilt das Brandschutzgutachten.

(Gewerk HLS,E) KB
Kernbohrung

UKFDUKRD

(Gewerk HLS,E) KB
Kernbohrzone

Hinweise:
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagenn hinzuweisen.
Alle Maße sind vor Ausführung durch den AN zu prüfen und soweit erforderlich örtlich zu messen. Maßliche Differenzen sind vor der Ausführung
mit der Objektüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung sowie Unstimmigkeiten in den Plänen und sonstigen
Ausführungsunterlagen sind mit der Objektüberwachung vor Ausführung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Unstimmigkeiten zwischen den Plänen sind mit der Objektüberwachung zu
klären. Angaben zu Installations- und Einbauteilen, die in die Stahlbetonkonstruktion einbetoniert werden, sowie Auflager und Anschlussdetails,
sind den geprüften Plänen der beteiligten Fachplaner zu entnehmen. Aussparungen sind nach Montage unter Berücksichtigung der
erforderlichen Schalldämm- und Brandschutzmaßnahmen zu schließen. Angaben zu Stahlbetonkonstruktionen und deren Anschlussdetails sind
der Fachplanung (z.B. Schal und Bewehrungspläne) des Tragwerkplaners zu entnehmen. Schlitze und Durchbrüche, Kernbohrungen,
Rohrhülsen, Wanddurchführungen etc. gemäß Angabe TGA und Tragwerksplanung.

Dieser Plan gilt nur in Kombination mit den entsprechenden - im Plan verwiesenen - Detailplänen und Übersichtsplänen:
Qualitäten von Wänden, Decken, Böden und Türen sind
den entsprechenden Detail- und Übersichtsplänen zu entnehmen!

Bauherr:

Berg am Laim Straße 115 München GmbH & Co. KG
c/o Art Invest Real Estate Funds GmbH

Tunisstraße 29, Köln 50667

holger meyer gmbh
Kaiser-Ludwig-Platz 5  , 80336 München
Tel: +49 89 517 039 62
www.hma.archi
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Shadow gap, surrounding insect
screen behind

  1,5cm

Wall structure WA3

Anthracite sheet metal
cladding, Tecu Copper Oxide, riveted to UK

IK
 R

B
VK

 R
B

Cladding sheet copper, Tecu
Copper Oxide, riveted to UK 

,

Shadow gap, surrounding
insect screen behind

  1,5cm

Wall structure  WA1

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu Copper Oxide, riveted do UK 
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Performance definition of
ETICS
sealed

Limitation of benefits
ETICS
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Flush-mounted ventilation sash

FV DIN 18008

FV DIN 18008
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Wall constructionWA4
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Venetian blinds

FV DIN 18008

FV DIN 18008

FV DIN 18008

FV DIN 18008

Wall constructionWA1Wall construction  WA3

Section of the facade

Flush-mounted ventilation sash
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Fuge mit Mineralfaserplatte

Dachaufbau D3
Dachaufbau Landschaftsbau

Schattenfuge, umlaufend  1,5cm
dahinter Insektenschutzgitter Aluminium-
Lochblech, verdeckte Befestigung

Wandaufbau WA1

Wandaufbau WA1

Bodenaufbau B22

Streifengleitlager Speba M5/F90-1 o.glw.
Kernbreite=50mm, Auflagerbreite 115mm,
h=8mm gem. Angabe Statik

Streifengleitlager Speba M5/F90-1 o.glw.
Kernbreite=50mm, Auflagerbreite 115mm,
h=8mm gem. Angabe Statik

Streifengleitlager Speba M10/F90-1 o.glw.
Kernbreite=75mm, Auflagerbreite 240mm,
h=13mm gem. Angabe Statik

Bodenaufbau B22

Fuge mit Mineralfaserplatte

Fuge mit Mineralfaserplatte

dauerelastische Fuge

dauerelastische Fuge

Mineralwolle WLS 040 16cm

BT12
2.OG
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1.OG
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3.OG

BT11
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feuerbeständig
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Wall structure WA4

Roof fire-resistant from inside to outside

Roof structure  D3

Venetian blind 80mm flat slat, eyeleted, cable guide
Surface and color according to material concept hma
Box w =16cm, h=25cm

Cladding sheet copper,
Tecu Copper Oxide, riveted to UK

Mineral woll WLS 040 6cm

Fastening of venetian blinds according to 
manufacturer's specifications

Underside sloping exposed
Concrete SB 02

Roof construction landscaping

IK RB

VK RBIK RB

Floor structureB22

Cladding sheet copper, Tecu
Copper Oxide, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK

Claddind sheet copper, Tecu
Copper Oxide, riveted to UK

Anthracite sheet metal cladding,
Tecu

Shadow gap,all around insect  1,5cm
screen made of perforated aluminum sheet-
concealed fastening

Console BT12 seitlich
30/50 OK 10,33

Console band BT12
30/30 OK 10,33

Console BT12 seitlich
30/50 OK 10,33

Mineral wool WLS 040 16cmMineralwolle WLS 040 16cm

Plaster
Exposed concrete look
See WA01

Sealing film

INSIDE OUTSIDE

OUTSIDE

Bottom of bridge
fire resistant

BT11
2.nd floor

BT11
3.rd floor

BT11
4.th floor

Illustration of ventilation wings

Representation of fixed glazing

+18,855

+20,06

+19,73

3500_ Longitudinal section of the bridge- Section through fire wall 1:25

3500_ Cross-section of the bridge - Section of the facade 1:253500_Länggschnitt Brücke - Schnitt durch Brandwand 1:253500_ Cross-section of the bridge - Section of the facade 1:25

Ergänzung WDVS mit Klinker Attika InnenseiteCTO

VORABZUG

Angaben Bauphysik

- Dreischeibenisolierverglasung
- g-Wert je nach Ausrichung 0,34 bei

Sonnenschutz Jalousiekasten mit Fc=0,23
- Uw ≤ 1,1 W/m2K

     - Schalldämmwert Rwr= 37 dB

  

B Abstimmung gem. Besprechung 26.11.2019 WDVS Hersteller, Anpassung Bauphysik04.12.2019

PP1 20.12.2019 cto Prüfplan PP1 auf Grundlage Bauherrnfreigabe Ansichten

Cladding sheet copper, Tecu
Copper Oxide, riveted do UK
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Anthracite sheet metal cladding,
Tecu, riveted to UK
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Höhenbezüge:
- UK UZ bezogen auf OKFF - Brüstungshöhen OKFF bis OKR - Fassadenöffnungen (Fenstertüren+ Fenster)
- UK AHD bezogen auf OKFF - Türhöhen OKFF bis UKRD     in Massketten OKR bis UKRD 

AHD Abhangdecke
B Bodenbelag
BD Bodendurchbruch
BE Bodeneinlauf
BK Bodenkanal
BRH Brüstungshöhe
BS Bodenschlitz
BSP R Rohbodenversprung
BW Brandwand
BBW Bauart Brandwand
D Deckenbelag
DoBo  Doppelboden
DR Drehflügel
DD Deckendurchbruch
DF Dehnfuge
DK Dreh-,Kippflügel

KL Klappflügel
i.Li im Lichten
LH lichte Höhe
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Hinweise:
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagenn hinzuweisen.
Alle Maße sind vor Ausführung durch den AN zu prüfen und soweit erforderlich örtlich zu messen. Maßliche Differenzen sind vor der Ausführung
mit der Objektüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung sowie Unstimmigkeiten in den Plänen und sonstigen
Ausführungsunterlagen sind mit der Objektüberwachung vor Ausführung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Unstimmigkeiten zwischen den Plänen sind mit der Objektüberwachung zu
klären. Angaben zu Installations- und Einbauteilen, die in die Stahlbetonkonstruktion einbetoniert werden, sowie Auflager und Anschlussdetails,
sind den geprüften Plänen der beteiligten Fachplaner zu entnehmen. Aussparungen sind nach Montage unter Berücksichtigung der
erforderlichen Schalldämm- und Brandschutzmaßnahmen zu schließen. Angaben zu Stahlbetonkonstruktionen und deren Anschlussdetails sind
der Fachplanung (z.B. Schal und Bewehrungspläne) des Tragwerkplaners zu entnehmen. Schlitze und Durchbrüche, Kernbohrungen,
Rohrhülsen, Wanddurchführungen etc. gemäß Angabe TGA und Tragwerksplanung.
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Tecu Copper Oxid, auf UK genietet
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Raffstore 80mm Flachlamelle, geöst, Seilführung
Oberfläche und Farbton gem. Materialkonzept hma
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Hinweise:
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagenn hinzuweisen.
Alle Maße sind vor Ausführung durch den AN zu prüfen und soweit erforderlich örtlich zu messen. Maßliche Differenzen sind vor der Ausführung
mit der Objektüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung sowie Unstimmigkeiten in den Plänen und sonstigen
Ausführungsunterlagen sind mit der Objektüberwachung vor Ausführung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Unstimmigkeiten zwischen den Plänen sind mit der Objektüberwachung zu
klären. Angaben zu Installations- und Einbauteilen, die in die Stahlbetonkonstruktion einbetoniert werden, sowie Auflager und Anschlussdetails,
sind den geprüften Plänen der beteiligten Fachplaner zu entnehmen. Aussparungen sind nach Montage unter Berücksichtigung der
erforderlichen Schalldämm- und Brandschutzmaßnahmen zu schließen. Angaben zu Stahlbetonkonstruktionen und deren Anschlussdetails sind
der Fachplanung (z.B. Schal und Bewehrungspläne) des Tragwerkplaners zu entnehmen. Schlitze und Durchbrüche, Kernbohrungen,
Rohrhülsen, Wanddurchführungen etc. gemäß Angabe TGA und Tragwerksplanung.

Dieser Plan gilt nur in Kombination mit den entsprechenden - im Plan verwiesenen - Detailplänen und Übersichtsplänen:
Qualitäten von Wänden, Decken, Böden und Türen sind
den entsprechenden Detail- und Übersichtsplänen zu entnehmen!
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Verkleidung Blech Kupfer,
Tecu Copper Oxid, auf UK genietet
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der Fachplanung (z.B. Schal und Bewehrungspläne) des Tragwerkplaners zu entnehmen. Schlitze und Durchbrüche, Kernbohrungen,
Rohrhülsen, Wanddurchführungen etc. gemäß Angabe TGA und Tragwerksplanung.

Dieser Plan gilt nur in Kombination mit den entsprechenden - im Plan verwiesenen - Detailplänen und Übersichtsplänen:
Qualitäten von Wänden, Decken, Böden und Türen sind
den entsprechenden Detail- und Übersichtsplänen zu entnehmen!

Bauherr:

Berg am Laim Straße 115 München GmbH & Co. KG
c/o Art Invest Real Estate Funds GmbH

Tunisstraße 29, Köln 50667

holger meyer gmbh
Kaiser-Ludwig-Platz 5  , 80336 München
Tel: +49 89 517 039 62
www.hma.archi

20
49

20
39

11 1,71 36 1,71 36 1,72 35

25 24

20
24

15 85 50 10

10
15

20
49

20
39

111,71361,71

2520

20
24

15855010

10
15

2
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Tecu Copper Oxid, auf UK genietet
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Lochblech, verdeckte Befestigung
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Streifengleitlager Speba M5/F90-1 o.glw.
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h=8mm gem. Angabe Statik
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Kernbreite=75mm, Auflagerbreite 240mm,
h=13mm gem. Angabe Statik
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Dach von innen nach außen feuerbeständig

Dachaufbau D3

Raffstore 80mm Flachlamelle, geöst, Seilführung
Oberfläche und Farbton gem. Materialkonzept hma
Kasten b=16cm, h=25cm

Verkleidung Blech Kupfer,
Tecu Copper Oxid, auf UK genietet

Mineralwolle WLS 040 6cm

Befestigung Raffstore nach Angabe Hersteller

Unterseite schräg verlaufend

Dachaufbau Landschaftsbau

IK RB

VK RBIK RB

Bodenaufbau B22

Verkleidung Blech Kupfer,
Tecu Copper Oxid, auf UK genietet

Verkleidung Blech Anthrazit,
Tecu, auf UK genietet

Verkleidung Blech Anthrazit,
Tecu, auf UK genietet

Verkleidung Blech Anthrazit,
Tecu, auf UK genietet

Verkleidung Blech Anthrazit,
Tecu, auf UK genietet

Verkleidung Blech Kupfer,
Tecu Copper Oxid, auf UK genietet

Verkleidung Blech Anthrazit,
Tecu

Schattenfuge, umlaufend  1,5cm
dahinter Insektenschutzgitter Aluminium-
Lochblech, verdeckte Befestigung

Konsole BT12 seitlich
30/50 OK 10,33

Konsolband BT12
30/30 OK 10,33
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30/50 OK 10,33
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3500_ SC Brücke 1:253500_ SC Brücke 1:253500_ SC Brücke 1:25

Ergänzung WDVS mit Klinker Attika InnenseiteCTO

VORABZUG

Fenster "Brückenbau" Schallschutz
gemäß Angabe PMI  Rwr= 37 dB erforderlich
(27.11.2019)

B Abstimmung gem. Besprechung 26.11.2019 WDVS Hersteller, Anpassung Bauphysik04.12.2019

DET. 1 DET. 2

DET. 3

DET. 4
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DETAIL 3: CORTEN STEEL FRAME SECTION
1/4" = 1'-0"

DETAIL 4: GROUND PLAN FRAME
1/4" = 1'-0"

DETAIL 1: PARAPET SECTION
1/4" = 1'-0"

DETAIL 2: PARAPET ELEVATION
1/4" = 1'-0"

FAÇADE SECTION
1/4" = 1'-0"

FAÇADE PLAN
1/4" = 1'-0"

FAÇADE ELEVATION
1/4" = 1'-0"
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GREGORY TUCK  architecture
68 JAY STREET, SUITE 722 

BROOKLYN NEW YORK 11201 
UNITED STATES

www.gregorytuck.com
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Casing Type
Balustrade Type
Baluster Type
Panel Type
Rail Base Type
Top Rail Type
Post Type
Ledge Type
chimney type

● CS-XX: 
● EX-BL-XX: 
● BT-XX: 
● EX-PN-XX: 
● XRB-XX: 
● XRL-XX: 
● PS- XX: 
● LG-XX:
● CH-XX:

External Door type
External Window type
Overdoor Type
Ornament Type
Exterior Crown Type
Exterior Cladding type
COLUMN type
Pilaster type

● XD-XX:
● XW-XX: 
● EX-OD-XX: 
● EX-OR-XX: 
● EX-CR-XX: 
● EX-CD-XX: 
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Die MachereiBerg am Laim Straße / München
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vehicle:GRLKW10-5group:LB-LKWspeed:1:kmhpathUnits:meterstime:2017-05-31-19-57-19display:1,1,1,1 ,1,0,0,0 ,1,1,1,1,0color:1,1,5,5 ,5,3,3,4 ,5,4,3,4,4style:0,0,0,0,0 ,0,0,0,0 ,0,0,0,0fill:0,0clearance:0.000,0.500,0.000spacing:1,2.550level:6,-Lkw-einaircraft:N
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Fassadenaufbau WA-24.8
nach Detail H08_DE_XX_2100

Notentwässerung Dach 
Verzug in Dämmung, DN 100,
nach Detail XX_DE_XX_2426

8.OG
Dach

Dämmstärke 
s. Dachaufsicht

Dachaufbau D1.2
nach Detail XX_DE_XX_2401

Neigung 3°
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)

UK RD = +25,25

OK RD = +25,49

OK Attika = +26,50

OK Roh Attika = +26,35

32
20
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86
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15
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UK Rolladenkasten = +24,73

+25,05

33

28122

4454

53
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OK RD = +25,49
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20
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Fassadenaufbau 
WA-24.8 WA-34.8

s. H08_DE_XX_2100

Attikaabdeckung 
- Blechabdeckung Zink 

- Strukturbahn
-Dichtschlämme

- 30 mm Attikabohle
- 80 mm Dämmung

Isokorb

Betonrahmen
Betonfertigteil weiß gestrahlt, 

Sichtbetonklasse SB3 
nach Bemusterung,

Befestigung an Rohbau

7.OG

176 sq ft

-131'-33/8" UKR

27/
8"

Pattern 

Fläche ca 16,34 m2

Wandpattern 3D Wall
DeCastelli  Brass G3 

Elemente 20x20cm je 
d= 3cm 
20kg/m²

Montage auf Tragschicht 
werkseitig lt. Montageplan  - 
Rohbau-Befestigung nach 
Angabe Statik AN
Rahmenprofil seitlich Metall 
Vierkant oder gekantet 
farblich abgestimmt 
DeCastelli G3
Ansichtsbreite 1,5cm
bündig mit VK Sockelleiste
oberer Abschluss: Pattern bis 
über Abhangdecke bis in 
Schattenfuge hinein

Wandleuchte
Bega Studio Line

Wohnungseingangstür
als Holzwerkstofftür mit
Holzumfassungszarge,
stumpf einschlagend
Einbruchhemmung RC2;
erhöhter Schallschutz
Werkseitig weiß beschichtet
Hinweis:
Barrierefreiheit fordert
farblich abgesetzten Rahmen 

6 STG
18,7/26,5

7 STG
19,0/26,0

7 STG
18,6/26,0

Wandleuchte
Bega Studio Line

Wandleuchte
Bega Studio Line

alle 4 Wände Entrée
im Farbton gem. Bemusterung z.B.: 
Farrow&Ball Light Blue No. 22 oder 
Oval Room Blue No.85 (oder grau: 
Hartwick White No.5) o.glw.

2"

-111'-117/8" UKR

Löschwasser
Einspeisung

Abhangdecke mit Putz
System Sto Ventec od. glw

Reinstreifer in 
Bodenbelag verlegt

Eingangselement
Pfosten-Riegel-Holzkonstruktion
mit Alu-Verblendung außen,
Oberlicht und Seitenlichter,
3-fach Verglasung,
Schwelle 2 cm, barrierefrei
Holzart Eiche lackiert,
Alu-Pulverlackbeschichtung
Interpon D2525,Y2206F,
Steel Bronze
Batimet TM50SE+TA35DS
TNI FB od. glw

OKFF
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OKRD
-0,16

+2,15
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 siehe 
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 Eingänge Ansicht siehe 
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Fassadenaufbau WA-25.2 WA-35.2
nach Detail H02_DE_XX_2100

Absturzsicherung Dachterrrasse 
Geländer Typ 1

- Flachstahlgeländer
- Brüstungsgurt: 50x10mm
- Stäbe: 50x8mm
  nach Angabe Statik AN

- feuerverzinkt, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 1035 Perlbeige 
  nach Bemusterung

Attikaabdeckung 
- 3 mm Aluminiumblech, Eloxal E6/C32 
 - 2-lagige Abdichtung
- 30 mm Attikabohle
- 70 mm Dämmung

Dachaufbau D21.4
nach Detail XX_DE_XX_2404

Neigung 3°

UK RD = +15,33

OK RD = +15,57

OK Attika = +16,09

OK Roh Attika = +15,93

UK Rolladenkasten = +15,01

25 58
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Geländerbefestigung
siehe Detail XX_DE_XX_2465

Innenverblechung
Alu 2 mm, Eloxal E6/C32

4.OG

5.OG / Dach

Dämmstärke 
siehe Dachaufsicht

OK Dämmung nach Gefälleplan

7/9

FURNITURE PLAN
1/4" = 1'-0"

SECTION
1/4" = 1'-0"

DETAIL PLAN
1/4" = 1'-0"

DETAIL ELEVATION
1/4" = 1'-0"DRAIN DETAIL

1/4" = 1'-0"

DRAIN DETAIL
1/4" = 1'-0"
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